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Témaszdm: M-3033/2006-2012

Projektszam: FB-A146M-20562-2020
TVB

TIPUSVIZSGALATI BIZONYITVANY

Szigetel6 livegegység
épitési termékrél

Az EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft.
Mérndki Szolgaltatasok Igazgatdsag
EMI Epitdipari Vizsgilé Laboratériuma
ezen okirattal bizonyitja a

MALYI-GLASS Kft.
3434 Malyi, Pesti it 7.

mint a TVB jogosultja részére, hogy a

MALYI-GLASS Kft.
3434 Malyi, Pesti Gt 7.

telephelyén gyartott

az
.....

termék elsd tipusvizsgalatit elvégezte. Az M-3033/2006 szamii és 2007. junius 25-ei keltezés(i Els6
Tipusvizsgalati Jegyz6kényvben, az M-92/2008 szamti és 2008. februar 18-ai, M-916/2009 szamu és
2010. janudr 30-ai, az M-916/1/2009 és 2010. februar 25-ei, az FB-A146M-12718-2017
projektszamu 2017. 08. 24-i, valamint az FB-A146M-20562-2020 projektszamu, 2020. 09. 21-ei
keltezés(i vizsgalati jegyzokényvekben részletezett eredmények alapjan a termék megfelel az
EN 1279-5:2018 jelzet(i miiszaki specifikaciéban rogzitett Szigeteld livegegység termékre elSirt
kovetelményeknek.

ATVB
- valtozatlan termékjellemz6k mellett -
2023. 09. 30 - ig érvényes

a kovetkez§ felivizsgglatiddppatja: 2021. 09. 30.
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A Tipusvizsgalati Bizonyitvany 4 szamozott oldalbdl all, melyek kizar6lag egyltt érvényesek!
Az EMI Nonprofit Kft. az MSZ EN 1SO 9001 szerint tandsitott szervezet.

Bizonylat azonosité: KBiA-111-3.1-20191010_TVB
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A termék teljesitménynyilatkozatanak alapjat képez6 tulajdonsagai (jellemzdgi):

Termékjellemz6k és mértékegységeik

Kdvetelmény

| Vizsgalati/értékelési mod

Méretek
B és H (hosszlsag és szélesség) mm
megengedett eltérése
- minden livegtdbla vastagsaga < 6
mm és (B és H} < 2000 mm 2
- vastagabb livegtdbla 6 -12 mm vagy
{B vagy H) 2000 - 3500 mm 3
- vastagabb livegtabla £ 12 mm és (B
vagy H) 3500 - 5000 mm +4
- 1 Gvegtdbla vastagsaga > 12 mm,
vagy (B vagy H) > 5000 mm +5
vastagsag"megengede't.t elten::'se mm MSZ EN 1279-1:2019
- Float liveg, dupla livegezés 1
- Float lveg, tripla livegezés +1,4
eltolédas megengedett értéke mm
- minden {livegtabla vastagsidga < 6
mm és (B és H) < 2000 mm <2
- vastagabb livegtdbla 6 -12 mm vagy
(B vagy H) 2000 - 3500 mm <3
- vastagabb Gvegtédbla < 12 mm és (B
vagy H) 3500 - 5000 mm <4
- 1 lvegtabla vastagsaga > 12 mm,
vagy (B vagy H) > 5000 mm <5
Fizikai tulajdonsagok
. (. lstiag < 20
Nedvességbehatolasi index % MSZ EN 1279-2:2003
lmax £ 25
Gazszokés mértéke %*al Li< 1,00 MSZ EN 1279-3:2003
Peremtomitések fizikai tulajdonsagai megfeleld MSZ EN 1279-4:2003
Tlizbiztonsag
T(izdll6sag perc NPD* MSZ EN 13501-2:2016
Tlizzel szembeni viselkedés osztaly NPD* MSZ EN 13501-1:2019
Kiils6 tiizzel szembeni teljesitmény osztaly NPD* MSZ EN 13501-5:2016
Haszndlati biztonsag
Golyoallésag osztaly NPD* MSZ EN 1063:2000
Robbandssal szembeni ellenallas osztaly NPD* MSZ EN 13541:2012
Betoréssel szembeni ellendllas osztaly NPD* MSZ EN 356:2000
Leng(? t'est becsapddasaval szembeni osztaly NPD* MSZ EN 12600:2003
ellendllas
Mechanikai ellenalléképesség. Hirtelen
hémérsékletvaltozadssal és h6mérséklet— K 40 MSZ EN 1279-5:2019
killdnbségekkel szembeni ellendllds
Mechanikai ellenalléképesség: az iiveg
szél-, ho-, tartés és/vagy hasznos mm NPD* Nincs szabvany érvényben

terhekkel szembeni ellenallasa

Projektszam: FB-A146M-20562-2020
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Termékjellemzdk és mértékegységeik Kovetelmény Vizsgalati/értékelési méd

Zajjal szembeni védelem
Kézvetlen léghanggatids dB
- 4+16 (SF6)+8 38 MSZ EN 12758:2020
Energiatakarékossag és hfvédelem
Héatbocsatasi tényezd W/m2K
- 4-16 (levegb)-4 2,7
- 4-16 (levegb)-4 Low-E 1,4
- 4-16 {levegs)-4 Low-E Premium 1,4
- 4-16 (Ar)-4 Low-E 1,1
- 4-16 (Ar)-4 Low-E Premium 1,0
- 4 Climaguard Premium -16 (Ar)-4

Climaguard Premium 0,94
- 4 Climaguard Premium -12 (Ar)-4-12

(Ar)-4 Climaguard Premium 0,67 WISZ EIN 674:2012
- 4 Climaguard Premium -12 (Ar)-4-14

{Ar)-4 Climaguard Premium 0,67
- 4 Climaguard Premium -16 (Kr)-4

Climaguard Premium 0,83
- 4 Climaguard Premium -12 (Kr)-4-12

(Kr)-4 Climaguard Premium 0,40
- 4 Climaguard Premium -12 (Kr}-4-14

(Kr)-4 Climaguard Premium 0,39
Sugdarzasi tulajdonsagok
Fényateresztés és fényvisszaverés %
CASLowE 79/12 MSZ EN 410:2012
Napenergia jellemzék %
. I21+1sfaaLJ::w(-ers ’ " 59/23 NISE EN 610:2082

* Nincs meghatarozott teljesitmény

Az elsé tipusvizsgalat eredményei felhaszndlhatdk az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU
Rendelete (2011. maércius 9.) V. Melléklet szerinti 3. rendszer esetén Teljesitménynyilatkozat
kiadasahoz mindaddig, amig a gyarté telephelyén gyartott termék termékjellemz6i, kovetelményei,
valamint gyartastechnoldgiaja vdltozatlanok maradnak.

A valtozasokat a TVB jogosultja koteles az EMI Nonprofit Kft. Mérnéki Szolgéltatasok lgazgatosag EMI
EpitSipari Vizsgalé Laboratériumdnak 30 napon belil bejelenteni, mellyel a TVB megujitasét
kezdeményezheti.

A TVB kizarolag a termék elsé tipusvizsgalatdnak elvégzését igazolja.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék teljesitménynyilatkozatdnak alapjdt képzé lényeges
jellemz6it az EMI Nonprofit Kft. évente kiilén megbizas alapjan feliilvizsgdlja.

Projektszam: FB-A146M-20562-2020

Bizonylat azonosité: KBiA-111-3.1-20191010_TVB
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A feliilvizsgalatra vonatkozé megbizast a TVB el6lapjan feltiintetett feliilvizsgalati idGpont el6tt
legaldbb egy honappal kell az EMI Nonprofit Kft. részére megkiildeni. A feliilvizsgélat elmulasztasa
esetén a TVB érvényét veszti.

A bizonyitvanyt 6sszeallitotta:

Szeles Péter
vizsgdld mérndk

Daranyi Akos
laboratériumvezeté

Ellenérizte:
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